Dnr 2021-8151

Projektrapport
Miljotillsyn av befintliga sma
avlopp
Sommaren 2023

2023-10-11

»

MILJOSAMVERKAN
OSTRA SKARABORG

ADRESS

Hertig Johans torg
541 83 Skévde

TELEFON
0500-49 36 30

E-POST
info@miljoskaraborg.se

WEBBPLATS
www.miljoskaraborg.se




Detta gjorde vi

Fran maj till augusti 2023 kontrollerade vi enskilda avloppsanldggningar i
omradet mellan Skovde och Tibro och ned mot Virsés. Nar projektet startades
med utskick av bokningsbrev sa var det ursprungligen 243 adresser som skulle
besdkas. I slutindan genomforde vi inspektioner pa plats pa 149 adresser och
resterande fick skrivbordstillsyn.

Hur valde vi ut omradet?

De adresser vi valde ut 1ag inom avrinningsomradena till 4arna Tidan, Lillan och
Djuran samt deras tillrinnande backar. Dessa aar har antingen otillfredsstdllande
eller mattlig ekologisk status och uppvisar tecken pa 6vergddning. Utslipp av
fosfor frén enskilda avlopp ar en betydande kalla till vergddningen i dessa aar,
vilket dr det viktigaste skilet till att vi valde just det hdr omradet.

Ett annat skal till att vi valde dessa ér att det var ldnge sedan avloppen i omradet
kontrollerades. Manga av avloppen var markbéddar anlagda i borjan av 1980-talet
med tillstand frén dldre lagstiftning. Enligt forskningen som finns idag renar en
korrekt anlagd och dimensionerad markbadd fosfor bra i ca 10 &r. Nér de
sandkorn som badden &r uppbyggd av blir fullbesatta leds all fosfor som dérefter
kommer ut med avloppsvatten forbi bidden och vidare till en utslappspunkt.

Hur valde vi ut adresserna?

Det finns ca 1 497 adresser inom de aktuella delavrinningsomradena som inte ar
kopplade till kommunalt VA enligt fastighetsregistret. Manga av dessa adresser
sorterade vi bort eftersom de lag inom planlagt omrade eller VA-omrade. Vi tog
ocksa bort flera adresser som hade avloppsanldggningar som kunde antas vara
godtagbara redan vid skrivbordskontroll, det var anliggningar byggda med
tillstdnd efter den 1 januari 2000. Till slut var det 421 adresser kvar.

De adresser som aterstod var sddana dir vi antingen inte visste ndgot om
avloppslosningen, eller dér vi visste att anldggningen var byggd utan tillstand. Vi
valde ocksé ut dem som hade avloppsanldggningar med tillstand utfardade fore

1 januari 2000, eftersom de nu bdrjar bli sé pass gamla att det beddmdes motiverat
att kontrollera deras funktion.

Preliminir bedomning — mojlighet att agera

Var forsta kontakt med dgarna till dessa 421 fastigheter var i mars 2022 da vi
skickade dem ett brev med var prelimindra bedomning av deras anldggning samt
information om att vi skulle kontrollera anldggningen varen—sommaren 2023. |
brevet fick fastighetségarna dven information om att de kunde vidta atgérder innan
dess om de ville, till exempel skicka in ansokan om att anldgga ett nytt avlopp
eller foton som visar att byggnaden pé adressen ar ett 6dehus. I brevet
informerade vi fastighetsdgarna om att de behover agera senast den 15 april 2023
om de ville undvika en faltkontroll frdn oss och ddrmed fa en légre
handldaggningsavgift.

I juli 2022 skickade vi ut en inbjudan till fastighetsdgarna till ett informationsméte
om avlopp 1 Virsas. De fastighetsdgare som deltog pad motet fick tillfdlle att fa
insyn i hur vi arbetar med avloppen i omradet, ga pa seminarier om avlopp samt
traffa graventreprenorer och tillverkare av olika avloppslosningar. De fick ocksa
mdjligheten att prata direkt med en handldggare om just sitt avlopp.



Naér det blev dags att pdborja inspektionerna, aterstod 243 adresser i1 projektet.
Anledningen till att de 6vriga adresserna inte behdvde inspekteras i falt var att
fastighetsdgarna hade skickat in ans6kan/anméilan om att anldgga nytt avlopp eller
information som visade att det var ett 6dehus pd adressen. Nagra hade skickat in
en avsiktsforklaring om att koppla sig till det kommunala VA-nitet eller liknande,
och nagra var redan kopplade kommunalt.

Informerat om mojlighet till nedsatt avgift i bokningsbrevet — ytterligare en
mojlighet att agera

I &r fick fastighetsdgarna ytterligare en chans att agera. I bokningsbrevet gav vi
fortsatt mojlighet att fa nedsatt avgift om de senast en vecka innan faltkontrollen
skickat in en ans6kan om tillstdnd for att bygga nytt avlopp, en avsiktsforklaring
om att koppla sig kommunalt, om denna mojlighet funnits, eller dokumentation
som visar att huset ar ett 6dehus.

Resultat

Vi skickade ut bokningsbrev tva till tre veckor innan vi planerade att utféra
féltkontrollen. De forsta breven skickades ut i borjan pd maj 2023. Samtliga
fastighetsdgare fick mojlighet att agera upp till en vecka innan féltkontrollen, for
att slippa den fulla avgiften for tillsyn pa plats. 94 fastighetsigare utnyttjade detta.
Detta innebér att av de 243 adresserna gjorde vi faltkontroll pa 149 st.

De vi inte gjorde faltkontroll pa var sddana dir fastighetsdgarna skickade in
ansOkan om tillstdnd eller en redovisning efter att de hade fétt vart bokningsbrev.
Om redovisningen visade tydligt att det rorde sig om ett 6dehus utan vatten och
avlopp gjorde vi ingen faltkontroll. Det kunde ocksa vara sé att de skickade in
redovisning av hur de hanterade sin latrin och sitt bdt-vatten (bad, disk och tvitt),
och att vi kunde bedoma utifran det att det var okej, det vill sdga inget indraget
vatten samt en hink under diskbinken for kdksavloppet eller liknande. Aven om
vi inte var pa plats rdknas dessa som kontroller, ’skrivbordstillsyn”, sa
fastighetségarna fick en nedsatt kontrollavgift eftersom vi inte behdvde ldgga tid
pa att aka dit.

Ungefdr 40 procent av de fastigheter som agerade efter bokningsbrevet skickade
in kompletta ansdokningar om tillstdnd eller anmilan om bdt och ansdkan om eget
omhéndertagande. En undersékning om gemensamhetsanldggning kring Igelstorp
hade startats 1 mitten pa juni och de flesta fastigheterna i ndromradet
avsiktsforklarade sig att ansluta till denna. De fick dérfor ingen kontroll nu. En
pakopplingspunkt for kommunalt vatten och avlopp hade bildats utanfér Tibro,
vilket vi inte visste om, och de fick inte heller ndgon kontroll i falt.

Négra enstaka fastigheter utover detta var kommunalt pakopplade sedan en tid
tillbaka, vilket vi inte visste om, och fastighetsdgarna meddelade oss detta efter att
vi skickat ut bokningsbrev.



Detaljerat utfall av skrivbordskontrollerna
Utfallet av de kontroller som avslutades med skrivbordstillsyn efter den 15 april:

Komplett ansékan om tillstind eller anmiilan om bdt: 37 st.
Godtagbar latrin- och bdt-hantering: 5 st.

Odehus eller inget utslipp: 16 st.

Avsiktsforklaring for anslutning till kommunalt avlopp: 20 st.

Kommunalt anslutna: 16 st.

Detaljerat utfall av kontrollerna i filt
Utfallet av de 145 kontroller som utfordes med filtkontroll:

Odehus eller saknar vatten och avlopp: 9 st. Inget utslépp, ingen atgird
krévs.

Godtagbara: 1 st. En fastighet hade ett avlopp med markbaserad rening
som var helt godtagbar i sin utformning.

Ej godtagbara: 135 st. Hela eller delar av anléggningen var underkénd
och i behov av dtgirder. Av dessa hade ca 3 anldggningar godtagbar
hantering av bdt-vatten och torrtoalett, men behévde anséka om eget
omhéndertagande av toalettavfall.

Ovriga: 1 4 fall visade det sig vid filtkontrollen att huset delade
avloppsanldggning med en annan adress eller ett annat hus 1 vart projekt.
Darfor stimmer inte antalet adresser med antal anldggningar.

Analys av resultat

Andelen ej godtagbara avloppsanldaggningar efter kontrollerna i félt var 99,3 %,
berdknat pa 144 av 145. Eftersom 9 av de 145 anldggningarna faktiskt inte hade
ndgon avloppsanlidggning (de var 6dehus eller saknade vatten och avlopp) gar det
ocksa att se det som att 135 av 145 (dvs. 144 minus 9) anldggningar var
underkénda, vilket ger 93,1 % underkénda anlédggningar.

Vilka var de vanligaste felen?
De vanligaste skilen till att anldggningarna underkéndes var:

att slamavskiljaren var for vittrad och sliten pa grund av alder eller
belastning

att det efterfoljande reningssteget (framst markbéddar i detta omrade) var
byggt pa ett felaktigt sétt jimfort med riktlinjerna fran Havs- och
vattenmyndigheten, till exempel var anldggningarna underdimensionerade
med bara en spridarledning, biadden lag for djupt ned i marken, bidden
saknade luftningsror eller lag for ndra dricksvattentékter

att det efterfoljande reningssteget dessutom hade tappt sig

att godként efterfoljande reningssteg saknades helt och héllet, t.ex. inget
synligt efter slamavskiljaren, stenkistor eller direktutslépp.



Vér uppfoljning efter projektet

De inspekterade anldggningarna som var underkénda och som ér i behov av
atgirder kommer vi att folja upp efter ca 6 manader. Har fastighetsdgarna inte
vidtagit atgérder dd kommer vi med stor sannolikhet att besluta om férbud mot
fortsatt utsléapp av avloppsvatten fran anldggningen. Ungefar fem av de
anldggningar som fick underként hade fastighetségare dver 80 &r, och vér
riskbedomning visade att atgirder inte méste till just nu. De har darfor fatt
mdjlighet att viinta med atgérder.

Vad blev nyttan med projektet?

Omradet har avrinning till darna Tidan, Lillan och Djuran samt deras tillrinnande
backar. Dessa aar uppvisar tecken pa 6vergddning och har mattlig till
otillfredsstéllande ekologisk status. Vart projekt kommer att leda till en minskad
risk for overgddning i dessa.

En stor del av anldggningarna var markbaserade 16sningar byggda kring 1980-
talet. Reningen i en markbaserad anldggning fungerar vanligen i 15-20 ar, darefter
sker bara kvittblivning. S& sméningom rinner avloppsvattnet undan orenat for att
nd grundvattnet, vilket kan resultera i stora hélsorisker. Grundvattnet &r i manga
fall vér viktigaste dricksvattenkdlla, i synnerhet ute pa landsbygden diar manga har
egna dricksvattenbrunnar. Néar dessa édldre avloppsanldggningar uppdateras blir det
dven en nytta for hilsoskyddet i form av battre kvalitet pd dricksvattnet.

Projektet har dven resulterat i ett projekt om att dra ut en ny kommunal
pakopplingspunkt. Arbetet med detta dr dn sd ldnge bara 1 startgroparna men
miljonyttan blir stor ndr ménga viljer att koppla sig dit.

Skillnader i arbetssiitt mot tidigare ar — utveckling av avloppsarbetet

I likhet med det foregéende aret sa har vi frangétt att skicka ut individuellt
anpassade brev med prelimindr beddmning av varje anldggning, med undantag for
ett omrade 1 Forsby som kom in sent i projektet. Vi gjorde ett massutskick dér vi
meddelade att vi preliminért tror att deras avlopp ér daligt och informerade om hur
vi bedomer en avloppsanldaggning. Detta gjorde vi for att spara arbetstid, eftersom
det tar mycket tid att ta fram hundratals individuellt anpassade brev. Nackdelen
med detta dr att fastighetsédgarna ibland inte forstar att det géller just dem och
deras avlopp.

Under detta projekt skickade vi inte ut ndgot paminnelsebrev nér den 15 april
ndrmade sig. De utskick som vi gjorde innan inspektionen ér den prelimindra
beddmningen, inbjudan till informationsmote samt ett bokningsbrev. Vi hade i
detta projekt dven ett litet inslag i P4 Radio Skaraborg, vilket handlade om att
bygga avlopp. Vi satte ocksa upp affischer pé flera stéllen i omradet.

I forra érets projekt holl vi inte ndgot informationsméte pa grund av pandemin.
Vid informationsmétet 1 drets projekt var det mycket god uppslutning. Vid
platsbesoken var fastighetsdgare ofta ndrvarande vid inspektionerna, dir ménga av
dem hade varit med pa informationsmétet och ként att de fatt mycket viktig
information. Upplevelsen dr att ménga fastighetségare efter motet haft tankar om
vad de vill bygga men véntat med att ta tag i det tills inspektionen av det
befintliga avloppet. De har gédrna velat fa rdd om vad de ska bygga i stiéllet, eller
fa en beddmning kring om deras tankar om ett nytt avlopp ar lampliga.



Det var en balansging att uppmuntra fastighetsdgarnas funderingar kring att
bygga nytt avlopp nir syftet med inspektionerna var att bedéma deras befintliga
avlopp. Ménga fastighetsdgare var intresserade av sina avlopp samt
bedomningsgrunderna i filt. Detta ledde till att inspektionerna ofta tog nagot
langre tid dn planerat, samtidigt som det bidrog till att 6ka fastighetsdgarnas
kunskaper om och forstaelse for hur enskilda avlopp fungerar och péverkar
omgivningarna.

En stor skillnad mot foregdende ar dr att fastighetsdgarna nu dven fick mojlighet
att agera efter den 15 april for att fa nedsatt avgift motsvarande en timmes
handldggningstid. Detta var bra for att finga upp dem som inte hade uppfattat att
massutskicket gidllde dem, eller de som suttit pd en ansdkan de inte fatt i viag. Det
gjorde dven att antalet faltkontroller stadigt minskade jaimfort med utgangslaget
ndr det var sa pass manga ingdende anldggningar att kontrollera.

Var bedomning efter projektet dr att manga fastighetsdgare var ngjda med att fa
komma pa ett informationsmote innan kontrollerna. Nar vi haft ett sa stort omrade
att kontrollera har det fungerat bra med att utoka tiden for fastighetségare att
agera. Upplevelsen ér dock att de som varit kvar 1 projektet efter 15 april inte
uppfattat att just deras avlopp kravt atgérder innan de fick bokningsbrevet, och att
manga har velat vara sidkra pa att deras avlopp ér daligt innan de anséker om ett
nytt.

I omradet dér vi ska gora inspektioner under 2024 har vi aterigen gjort ett
massutskick och dven haft ett informationsmote. Antalet anldggningar i det nya
projektet dr nagot farre dn 1 detta projekt och vi arbetar med att optimera vart
arbetssitt infor kontrollerna i det nya omradet.

Fakta om projektet
Namn: Tillsyn av befintliga sma avlopp 2023
Projektet pagick: Maj till augusti 2023

Antal adresser dar vi kontrollerat

o ; . e Cirka 149
avloppsanlaggningar pa plats i falt:

Antal anlaggningar utan avvikelser: 1
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